
пом.1.6 бассейн

вентиляция
Lin(p) +430 м3/час
Lextr(v) -430 м3/час

осушение
Lin(humi) +1500 м3/час
Lout(humi) -1500 м3/час

   LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=+250*3 м3/час
с КСД; (3 шт.)
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  LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=+215 м3/час
с КСД; (1 шт.)

  LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=-215 м3/час
с КСД; (1 шт.)

Ø125;(П1)
L=135

Ø160;(П1)
L=270

шахта Dh; 500х200; L=1500
+ K-FLEX AIR AD METAL 19мм

с техн.подвала

шахта Dh; 500х200; L=1500
+ K-FLEX AIR AD METAL 19мм

на техн.подвал

шахта В2-5 на 1ый этаж
100х100; L=40

LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=+190*5 м3/час
с КСД; (5 шт.) k1.1(1); FBQ50C8 (Daikin)

Qохл=3.68 кВт; Qнагр=4.33 кВт;
Lmax=960 м3/ час; Lmin=660 м3/ час

размерами 300(в)х700(ш)х700(г); 25.0кг

350х200
L=760

250х150
L=570

200х150
L=380

Ø160
L=190

350х200
L=960

350х200
L=960

350х200
L=760

250х150
L=570

200х150
L=380

Ø160
L=190

LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=-175*2 м3/час с КСД; (2 шт.)

350х200
L=960

шахта П2; 200х200; L=500
с 2-го этажа

пом.1.2 гостиная

вентиляция
Lin(p) +400 м3/час
Lextr(v) -350 м3/час

кондициони
рование

Lin(cond) 660..960 м3/час
Lout(cond)660..960 м3/час

LD-14/1 l=1000mm (Hidria)
L=+100 м3/час
с КСД; (1 шт.)

250х150
L=570

шахта П2; 200х200; L=530
с 2-го этажа

200х150;(П2)
L=400

Ø160;(П2)
L=200

Ø125;(П2)
L=100
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шахта П2 на 2ой этаж
+ K-FLEX AIR AD METAL 19мм

200х200; L=530

шахта В2-5 на 1ый этаж
150х100; L=120

Ø125;(В2-5)
L=160

LD-14/1 l=400mm (Hidria)
L=-50 м3/час с КСД; (1 шт.)

шахта В2-3 на кровлю
Ø100; L=50

шахта В2-2 на кровлю
200х150; L=350 шахта В2-5 на кровлю

Ø125; L=160

Ø125;(В2-5)
L=160Ø200;(В2-2)

L=350

Ø100;(В2-3)
L=50

в уровне перекрытия помещения, привязка воздухораспред-го
 устройства по проекту сауны; L=50м3/час (ВЕ)

в уровне пола помещения, привязка воздухораспред-го
 устройства по проекту сауны; L=50м3/час (В1-2)

~

В1-2;
K100M (Systemair)

L0=50 м3/час; P0=90 Па;

LD-14/1 l=400mm (Hidria)
L=-80 м3/час с КСД; (1 шт.)

Ø125;(В1-1)
L=110

привязка воздухораспред-го
 устройства по проекту

хамам
LD-14/1 l=400mm (Hidria)

L=-80 м3/час с КСД; (1 шт.)

Ø160;(В1-1)
L=190

Ø100;(В1-1)
L=80

шахта П1 на 2-ой эт.
шахта В1-1 на 2-ой эт.

Ø160; L=270

Ø100;(П2)
L=100

Ø100;(П2)
L=100

Ø100;(П2)
L=100

шахта ВЕ на кровлю
шахта В1-2 на кровлю

(сауна)
Ø100; L=50

шахта В2-1 на кровлю
Ø125; L=170

750

30
0

увеличение сечения шахты!

200х200;(П2)
L=530

№пп Помещение Площадь ,
м²

Примечан
ия

частн.бассейн Чеховский район, д. Костомарово, ул. Сиреневая, дом 10.

помещения подвала

0.1 Техническое помещение 43,6
итого по подвалу 43.6

помещения 1-го этажа

1.1 Прихожая-холл 7,2

1.2 Гостиная 42,6

1.3 Кухня 5,4

1.4 Хаммам 8,5

1.5 Душ №1 1,8

1.6 Бассейн 34,0

1.7 Душ №2 1,8

1.8 Сауна 7,8

1.9 Коридор 5,7
итого по 1-му этажу 114.8

помещения 2-го этажа

2.1 Коридор 7,8

2.2 Массажный кабинет 9,9

2.3 Комната для персонала 5,7

2.4 Комната отдыха 32,8

2.5 Санузел 6,3
итого по 2-му этажу 62.5

всего по дому 220,9
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П1(бассейн);
Scirocco 08W-3 (Dimmax)
L0=700м3/час; P0=170Па;

Q-28/+30=13.6 кВт; G90/70=0.61 м3/час;
разм. 610(ш)х845(д)х325(в); 42.0 кг

~

П2(общеобмен);
 Scirocco 15W-2 (Dimmax)

L0=1030м3/час; P0=570Па;
Q-28/+30=16.56 кВт; G90/70=0.91 м3/час;

разм. 660(ш)х915(д)х405(в); 59.0 кг

LD-14/3 l=1000mm (Hidria)
L=+320*3 м3/час

с КСД; (3шт.)

Ø160;(П2)
L=160

Ø200;(П2)
L=320

Ø200;(П2)
L=360

LD-14/1 l=1000mm (Hidria)
L=+120 м3/час
с КСД; (1 шт.)

   LD-14/1 l=500mm (Hidria)
L=+40 м3/час
с КСД; (1 шт.)

   LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=+160*2 м3/час

с КСД; (2шт.)

LD-14/3 l=1000mm (Hidria)
L=+320*3 м3/час

с КСД; (3шт.)

Ø200
L=320

Ø200
L=320

350х200
L=960

Ø200;(П2)
L=320

LD-14/2 l=1000mm (Hidria)
L=-200 м3/час
с КСД; (1 шт.)

LD-14/1 l=1000mm (Hidria)
L=-120 м3/час
с КСД; (1 шт.)

LD-14/1 l=500mm (Hidria)
L=+50 м3/час
с КСД; (1 шт.)

200х200;(П2)
L=530

Ø160;(В2-4)
L=200

k1.2(2); FBQ50C8 (Daikin)
Qохл=3.68 кВт; Qнагр=4.33 кВт;
Lmax=960 м3/ час; Lmin=660 м3/ час

размерами 300(в)х700(ш)х700(г); 25.0кг

шахта П2 с 1го этажа
+ K-FLEX AIR AD METAL 19мм

200х200;L=530

Ø160;(В2-4)
L=200

АДН 150х150 (Арктос)
Lmax=-120

АДН 100х100 (Арктос)
Lmax=-40

шахта В2-5 на 1ый этаж
150х100; L=120

шахта В2-5 на 1ый этаж
100х100; L=40

k1.3(2); FTXS20K (Daikin)
Qохл=1.46 кВт; Qнагр=1.74 кВт;
Lmax=570 м3/ час; Lmin=234 м3/ час

размерами 289(в)х780(ш)х215(г); 8.0кг

Ø100;(П2)
L=360

350х200
L=960

350х200
L=960

В2-6;
 MIXVENT-TD-250/100  (S&P)

L0=120 м3/час; P0=40 Па; (VL)
L0=160 м3/час; P0=70 Па; (VR)

В2-4;
 MIXVENT-TD-350/125  (S&P)

L0=200 м3/час; P0=45 Па; (VL)
L0=250 м3/час; P0=70 Па; (VR)

Ø125;(В2-6)
L=120

шахта В2-4 на кровлю
Ø160; L=200

200х200;(П2)
L=480

шахта В2-3 на кровлю
Ø100; L=50

шахта В2-2 на кровлю
200х150; L=350
шахта В2-5 на кровлю

Ø125; L=160

шахта В2-6 на кровлю
Ø125; L=120

шахта П2; 200х200; L=500
на 1-ый этаж

шахта П2; 200х200; L=530
на 1-ый этаж

200х200;(П2)
L=530

200х200;(П2)
L=500

шахта ВЕ на кровлю
шахта В1-2 на кровлю

(сауна)
Ø100; L=50

 В1-1(бассейн)
200х150; L=430

см.план 1-го этажа

П1(бассейн)
200х150; L=430

см.план 1-го этажа

 Dh1(бассейн)
500х200; L=150

см.план 1-го этажа

 Dh1(бассейн)
500х200; L=150

см.план 1-го этажа

шахта Dh; 500х200; L=1500
+ K-FLEX AIR AD METAL 19мм

на техн.подвал

~

В1-1(бассейн); Scirocco 08V (Dimmax)
L0=700м3/час; P0=230Па;

разм. 470(ш)х365(д)х320(в);16.0 кг

шахта П1 с 1-го этажа
шахта В1-1 с 1-го этажа

Ø160; L=270

наружная решетка
АНР 400х200(Арктос)

кассетный фильтр FK 40-20
+фильтр.вставка WKF 40-20
воздушный клапан 40-20/V.1

с эл.приводом A.2xE.S.05

+ K-FLEX
 AIR AD METAL 19мм

канальный шумоглуш-ль
40-20 /SP.10

канальный шумоглуш-ль
40-20 /SP.10

гибк.вставки
40-20 /G.1

наружная решетка
АНР 400х200(Арктос)

кассетный фильтр FK 40-20
+фильтр.вставка WKF 40-20
воздушный клапан 40-20/V.1

с эл.приводом A.2xE.S.05

+ K-FLEX
 AIR AD METAL 19мм

канальный шумоглуш-ль
40-20 /SP.10

канальный шумоглуш-ль
40-20 /SP.10

гибк.вставки
40-20 /G.1

№пп Помещение Площадь ,
м²

Примечан
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частн.бассейн Чеховский район, д. Костомарово, ул. Сиреневая, дом 10.

помещения подвала

0.1 Техническое помещение 43,6
итого по подвалу 43.6

помещения 1-го этажа

1.1 Прихожая-холл 7,2

1.2 Гостиная 42,6

1.3 Кухня 5,4

1.4 Хаммам 8,5

1.5 Душ №1 1,8

1.6 Бассейн 34,0

1.7 Душ №2 1,8

1.8 Сауна 7,8

1.9 Коридор 5,7
итого по 1-му этажу 114.8

помещения 2-го этажа

2.1 Коридор 7,8

2.2 Массажный кабинет 9,9

2.3 Комната для персонала 5,7

2.4 Комната отдыха 32,8

2.5 Санузел 6,3
итого по 2-му этажу 62.5

всего по дому 220,9
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